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镇江海纳川物流产业发展有限责任公司

罐区安防集控改造设计
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111:100电气

图示说明：

WDZAN-RYJS-2x2.5+WDZAN-BYJ-2x2.5-SC20-CC/WC报警及DC24V电源线路S,D

D

WDZAN-RYJS-2x2.5-SC20-WC/CC报警线路

WDZAN-BYJ-2x2.5-SC20-WC/CCDC24V电源线路

S

F WDZAN-RYJSP-2x2.5-SC20-WC/CC消防电话线路

消防模块箱集中设置，壁装，防护等级不低于IP55，防护等级不低于F1,装高据地≥2.5m。
本项目所有电缆、电线均采用穿金属管暗敷，阻燃耐火级别不低于A级,不同电压等级线路不应共管。

WDZN-BYJ-2x2.5-SC20-WC/CC消防广播线路BC
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